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INTRODUCCION

La Direccién Nacional de Seguridad, Prevencion e Investigacion de incendios y la Seccidn
de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos del Benemeérito Cuerpo de Bomberos de
la Republica de Panama, en uso de las atribuciones conferidas en su normativa de
creacion, han desarrcllado la herramienta de instruccion denominada, “Procedimiento para
la Revisidn y Registro de Planos™.

Este documento presenta debidamente delimitado el proceso y claramente definidos los
requisitos, reportes, formularios y las decisiones que lo sustentan, con la finalidad de
propiciar un nivel de comprension expedito, sobre las responsabilidades ejecutivas y las
acciones operativas que deberan cumplirse.

El apropiado y oportunc cumplimiento de las pautas presentadas, permitira garantizar
resultados 6ptimos a nuestros colaboradores, asi como un adecuado uso de recursos
humanos y tecnolégicos institucionales.

Cabe resaltar, que los cambios en el devenir gubernamental obligan a que los diferentes
entes se mantengan en constantes ajustes, a los que no escapan las normas,
procedimientos y controles contenidos en este producto. Por consiguiente, valoramos el
interés de los usuarios, en presentar a la Oficina de Desarrollo Institucional del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de la Republica de Panamd, recomendaciones, que luego de ser
debidamente analizadas y aprobadas por el Patronato del BCBRP, conlleven a
modificaciones que lo fortalezcan.

R —
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. GENERALIDADES

A. Objetivo General.

Este documento tiene como objetivo principal estandarizar el procedimiento a nivel
nacional, para la elaboracién, presentacion, revision y registro de los proyectos cuando
se trate de planos originales y/o planos miscelaneos.

Objetivos Especificos

Exigir el cumplimiento de las normas NFPA vigentes en la Repiiblica de Panama al
momento de presentarse la solicitud de Revision de Planos. Para los proyectos que
requieren de Revision de Anteproyecto se exigira el cumplimiento de las normas
vigentes al momento de la presentacién de la solicitud de! anteproyecto ante el BCBRP.

B. Base Legal.

Ley 10 del 16 de marzo de 2010 y sus maodificaciones.

Normas vigentes de la National Fire Protection Association NFPA segin se
establece en las Reglamentaciones de la Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura de la Republica de Panama (JTIA).

Acuerdos y Normativas, por las cuales se dictan disposiciones sobre los
procesos de revision y registro de documentos para la construccion y obtencién
de los permisos para nuevas construcciones, mejoras, adiciones, demoliciones
y movimientos de tierra dentro de la Repiblica de Panama.

Resolucion de Patronato N0.056-2022, de 7 de abril de 2022, Pago de las Tarifa
por Servicios.

Decreto Num.214 - DGA de 8 de octubre de 1999, “Por el cual se emiten las
Normas de Control Interno Gubernamental para la Republica Panama. Gaceta
Oficial Nim. 23,946 del 14 de diciembre de 1999.

Ley 226 de 8 de Junio de 2021, “Que regula las normas de disefio y edificacién”

Decreto Ejecutivo No. 142 — MIV] de 9 de julio de 2021, “Que Reglamenta la Ley
226 de 8 de junio de 2021, que regula las normas de disefio y edificacién”

C. Ambito de Aplicacién

Este procedimiento se aplica para todas las unidades de Direcciéon Nacional de
Seguridad, Prevencion e Investigacion de incendios (DINASEPI) del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de la Repiblica de Panama a nivel nacional.

BCBRP/ODI -abril 2022 Pagina 6
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y REGISTRO DE PLANOS
Descripcion del Servicio

La solicitud para la revision y registro de planos se presenta en la Seccién de
Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos de la Direccion Nacional de Seguridad,
Prevencién e Investigacion de Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
Republica de Panama.

Este servicio tiene como propdsito la revisién y registro de planos de edificaciones en
cumplimiento con 1as normas NFPA vigentes en Ia Republica de Panama al momento
de la presentacion de [a solicitud.

Se excluyen de esta revision las obras de muros de contencién, infraestructura eléctrica,
infraestructura de agua potable, infraestructura de telecomunicaciones, alcantarillado
pluvial y sanitario, infraestructura vial, movimiento de tierra, estacionamientos abiertos
(sin cubierta), puestos de preparacion de alimentos y ventas en contenedores metalicos
o similares que no sean de construccién permanente.

Para la revision y registro de planos de residencias unifamiliares, bifamiliares y en hilera
que formen parte de urbanizaciones se deberan presentar para revisién los planos de
los modelos tipicos sin ser necesario especificar en esta etapa la cantidad de unidades
ni ia ubicacién en los lotes, y se debe presentar copia del plano con selio de revision de
construccién de la Ventanilla Unica del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
(MIVIOT). Al momento de solicitar el Certificado de Construccién se debera especificar
el lote de la urbanizacién donde se construira la residencia para la cual se presenta la
sclicitud.

Las solicitudes de Revision de Planos podran ser presentadas y tramitadas ufilizando
la plataforma digital que para tales efectos tenga disponible el BCBRP. Para
presentaciones en la piataforma digital del BCBRP los archivos deben ser presentados
en formato de documento portati! (PDF) con tamafio de no mas de 20MB.

El profesional idéneo es responsable de presentar la documentacion completa y de la
veracidad de la informacion suminisirada incluyendo el debido cumplimiento de las
normas de seguridad humana y de proteccién de propiedades en el disefio.

La revision y registro de planos debera realizarse por un arquitecto o ingeniero idéneo
en la materia, quien sera responsable de verificar que ¢cumpla con la documentacién
requerida segun los reglamentos y leyes aplicables que estén vigentes al momento de
presentar la solicitud.

Si cualquier elementc es pasado por aito durante el proceso de Revision de
Anteproyecto o durante el procesc de revisidon de plancs y esto se detecta
posteriormente durante la inspeccién de ocupacion, esto debera ser corregido por el
usuario o contribuyente para cumplir con las normas vigentes en la Republica de

BCBRP/ODI - abril 2022 Pagina 7
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>

Panama al momento de la Revisién del Anteproyecto o0 al momento de la presentacion
de la Revisién de Plancs seqglin lo que haya ocurrido primero.

Los planos revisados por el BCBRP tendran una validez de 3 afios para la realizacién
de los tramites correspondientes.

@ USUARIO O CONTRIBUYENTE

Presenta en la Seccion de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos de la
Direccion Nacional de Seguridad, Prevencién e investigacién de Incendios, los
siguientes documentos. Para presentaciones en la plataforma digital los archivos
deben ser en Formato de Documento Portatil (PDF) con tamafio de no mas de
20MB:

1. Formularic Unico de Solicitud (Formulario # 1) firmado y sellado por el
profesional idéneo y firmado por el propietario o representante legal. Las
solicitudes podran ser presentadas utilizando la plataforma digital que para tales
efectos tenga disponible el BCBRP. Para presentaciones en la plataforma digital
los documentos deberan estar firmados digitalmente segin se establece en la
legislacién vigente.

2. Unjuego de planos en original en hojas tamario 2’ x 3’ minimo en papel albanene,
debe contar con la firma y sello original del profesional idéneo responsable del
Proyecto, dependiendo del tipo de Proyecto debe contar con la firma y sello del
profesional idéneo de cada disciplina que aplique.

3. Presentar memoria de célculo para el Sistema himedo contra incendios y
Sistema de rociadores.

4. Si aplica, presentar copia del Anteproyecto revisado por el Benemérito Cuerpo
de Bomberos de la Republica de Panama. El mismo debe estar vigente siempre
y cuando no exista un Anteproyecto emitido por el Municipio correspondiente, en
cuyo caso también debe presentarse este Ultimo y debe estar vigente.

5. Hoja de Control de recorrido de plano aprobado {(donde aplique).

6. El profesional idoneo debe estar Paz y Salvo con la institucidn (se revisa cuando
entrega la documentacion).

7. Pago de la tarifa por el servicio prestado {debe solicitar la volante de pago del
servicio prestado, emitida por la recaudadora antes de ir al banco).

NOTA (1): En caso de que se dé la situacion para la revisiéon de planos misceléneos debe
presentar el plano de referencia revisado y registrado anteriormente por el BCBRP.

Seccién de inspecclones técnicas y visado de proyecto (DINASEPI)
Receptor

Antes de dar ingreso a los documentos debe verificar:
e Que la empresa o el profesional idéneo no presente ningun tipo de multa. En
caso de que sea positivo se le notifica para que realice el respectivo tramite para
el pago de la multa, de no mostrar problemas, continGa el proceso.

BCBRP/QDI - abril 2022 Pégina 8
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En caso de multa el usuario se debera presentar ante la Oficina de Asesoria
Legal del BCBRP a notificarse de la misma y realizar los pagos respectivos.
Que los mismos cuenten con la informacion solicitada segln los reguisitos
mediante Formulario # & - Requisitos para revision de planos.

Que la cantidad de hojas del plano concuerden con la cantidad de hojas descritas
en el formulario del recorrido.

Se procede a la confeccion de la solicitud del servicio prestado para que el
usuario realice el pago respectivo segun tarifa de cobro.

Se elabora el formularioc de Requisitos de Revisién y Registros de Planos
(Formulario #5).

3 )-Seccién de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos
Recaudador

El funcionario de recaudacién prepara y entrega la volante para que el usuario
realice el pago en el Banco Nacional de Panama o mediante plataforma digital
de pago que tenga habilitada el BCBRP.

Una vez el usuario haya realizado el pago en el Banco Nacional de Panama o
en la plataforma digital de pago del BCBRP presenta el recibo del banco a el
funcionario de recaudacién para la obtencion del recibo de pago por el BCBRP y
se completa el Formulario de Requisitos de Revisién de Planos (Formulario #5).

Receptor

@ Seccibén de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos

e
BCBRP/ODI - abril 2022 Pégina 9

Verifica que estén compietos los documentos y completa en el Formuilario de
Requisitos de Revision de Planos (Formulario #5), folia los mismos y registra en
el libro de control de planos:
Numero de control.
Fecha y hora de entrada.
Nombre del profesional idéneo y numero del contacto.
Nombre del proyecto.
Numero del plano asignado por el Municipio {si aplica).
Numero del plano interno asignado por el BCERP.
o Direccién o ubicacion del proyecto.
Procede al llenado del Formulario # 6 (Control de tramite) en original y una
copia.
Entrega al usuario(a) o contribuyente una copia del Formulario # 6 (Control de
tramite) indicando:
o El nimero de entrada de la solicitud.
Nombre del profesional idéneo.
Numero del plano del Municipio {si aplica)
Fecha de entrada.
Hora de entrada.
Teléfono.
Correo.

00000

O 0 000

0
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+ Ubica los planos con los documentos adjuntos de acuerdo con el orden de
llegada para su respectiva revision.

NOTA (2): Libro de control de plano se refiere al registro digital o en libros fisicos por el
receptor(a).

@ Inspector de Seguridad

Inicia el procesc del recorrido del plano para su revision.

» Procede a registrar en el libro de control de planos del Inspector de Seguridad
con la siguiente informacién:

Numero consecutivo del BCBRP.

Identificacion del Plano (originat o miscelaneo).

Namero del plano del Municipio (si aplica)

Nombre del profesional idéneo.

Ubicacion/Proyecto.

Fecha de la revision actual.

Nombre de la persona a quien se le asigna.

OO0 CoO0O0CO0

* Revisa los planos tomando en cuenta la informacién requerida segin se
establece en el Reglamento de Seguridad Humana (RSH) de la JTIA vigente en
la Republica de Panama para los tipos de ocupacién correspondientes, y los
puntos descritos en el Anteproyecto revisado por el BCBRP.{si aplica)

e Revisa ubicacién de hidrante como sigue:

1. Para residencias unifamiliares y bifamiliares, hidrantes a no mas de
150 metros del punto mas cercano de las residencias, y distancia
maxima entre hidrantes de 240 metros.

2. Para ofros proyectos, hidrantes a no a no mas de 122 metros de!
punto mas cercano del edificio, y distancia maxima entre hidrantes
de 152metros.

s Revisa accesos para bomberos con un anche sin obstrucciones minimo de 20
pies (6.1 metros) y un espacio vertical sin obstrucciones no menor de 13 pies (4.1
metros)

» Revisa se incluyan extintores segun los requiera el RSH — NFPA-10 vigente en |a
Republica de Panama.(si aplica)

» Sella en la primera hoja del plano, firma e indica el nimero de Anteproyecto y la
fecha que fue revisado. (si aplica)

¢ Indica en el Formulario # 7 — Control de recorrido de plano en la linea que
corresponde a seguridad que fue revisado y registrado.

+ Entrega el expediente al inspector de electricidad y/o plomeria para su revision.

NOTA (3): Libro de control de plana se refiere al registro digital o en libros fisicos por el
inspector.

dQ _—---—e————e————————
BCBRP/ODI - abril 2022 Pagina 10
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@ Inspector Eléctrico

¢ Revisa y regisira los planos fomando en cuenta que estos cuentan con toda la
infarmacion necesaria segin establece la Norma NFPA vigente en la Republica
de Panama como se detalla a continuacion:

o]

o]

El sistema eléctrico debe cumplir con el Reglamento de Instalaciones
Eléctricas (RIE) de la JTIA vigente.

Si el proyecto lleva sistema de alarma de incendios debe cumplir con el
Reglamento de Sistemas de Deteccién y Alarmas de Incendios (RAI) de la
JTIA vigente.

Revisa se cumpla con la presentaci6n de informacién requerida segun
resoluciones emitidas por la Junta Técnica de Ingenierla y Arquitectura a ia
fecha de presentacién del anteproyecto ¢ solicitud de revisién de planos (lo
gque ocurra primero).

Si el proyecto lleva ascensores o montacargas debe cumplir con el
Reglamento de Instalacién y Seguridad de Ascensores y Montacargas (RAM)
de la JTIA vigente

Si el proyecto lleva escaleras eléctricas, mecanica o andenes mdviles debe
cumplir con el Reglamento de Instalacién y Seguridad para Escaleras
Electricas o Mecdnicas y Andenes Méviles (REM) de la JTIA vigente.

« Cumplida la revisién de la informacion contenida en |os planos con los aspectos
considerados en las normas indicadas, sella de revisado y registro colocando
firma, fecha y nimero de Anteproyecio (si aplica) en las hojas de los planos
dependiendo el tipo de proyecto:

o

o]

o]

Q

o]

Q

Revisado y registro de plano de Sistema de Deteccién de Alarma contra
Incendios.

Revisado y registro de plano de Generador Eléctrico.

Revisado y registro de plano de Sistema Eléctrico.

Revisado y registro de plano de sistemas de control de humo y de
Presurizacién de Escaleras.

Revisado y registro de plano de Ascensores, Montacargas y Escaleras
Eléctricas.

Revisado y registro de plano de Sistema de Pararrayos.

¢ En el Formulario # 7 — Control de recorrido de plano en la linea que
corresponde a electricidad indica que fue revisado, entrega el expediente al
inspector de plomeria.

@ Inspector en Plomeria

» Revisa y registra los planos incluyan la informacién requerida tomando en cuenta

@

los aspectos de la Norma NFPA vigente en la Republica de Panama:

BCBRP/ODI - abril 2022 Pagina 11
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Sistema Humedo Contra Incendios y Rociadores

1. Sielproyecto lleva sistema de rociadores debe cumplir con el Reglamento
de Sistemas de Rociadores Contra Incendios (RSR) de la STIA vigente.

2. Si el proyecto lleva sistema de mangueras de incendios debe cumplir con
NFPA 14 segin RSH de la JTIA vigente.

3. Si el proyecto lleva sistema de bombas de incendios debe cumplir con el
Reglamento de Bombas Estacionarias Contra Incendios (RBE) de la JTIA
vigente.

4. Si el proyecto lleva otros sistemas de supresién de incendios debe cumplir
con el RSH de la JTIA vigente (Seccién 9.7.3 del RSH ~ NFPA-101)

Sistema de Conduccién de Gas

1. Siel proyecto lleva sistema de gas debe incluir la informacién requerida seguin
estipula el Reglamento de Gas Licuado de Petroleo (GLP) de la JTIA vigente,
tanto para la evaluacion dentro del edificic como para la ubicacion de los
cilindros de gas y redes exteriores.

2. Si el proyecto lleva almacenaje de combustible liquido debe incluir la
informacién requerida segin el RSH de la JTIA vigente (Secciones 8.7,
36.4.5.3,364.5.5, 37453y 37.45.5, y Tabia 42.2.6).

3. Ofros riesgos especiales deben protegerse e incluir la informacion requerida
segun la seccion 8.7 (Proteccion Contra Riesgos Especiales) del RSH
vigente.

Dependiendo la caracteristica del proyecto, sella, firma, coloca fecha y niimero
de Anteproyecto (st aplica) en las paginas del plano que especifique estos
aspectos.

En el Formulario # 7 — Control de recorrido de plano en la linea que
corresponde a Sistema de Gas indica que fue revisado y registrado.

NOTA (4):

En los casos de que el inspector encuentre hace falta informacién sobre los
aspectos revisados de los plancs, coloca la palabra “Pendiente” en el
Formulario # 7 — Control de recorrido de plano y se le entrega al receplor para
su devolucidn con las observaciones a corregir en |la presentacion, detallando la
referencia especifica (reglamento, norma. Seccién especifica, indicacion del
incumplimiento) de la reglamentacion que no se esta cumpliendo.

Cada profesional idéneo es responsable que el disefio del proyecto que se
presenta al BCBRP para su revision y registro cumpla con todos los requisitos
de las Normas NFPA vigentes en la Republica de Panama como se detallan en
el presente documento.

Jefe de la Seccién

b

BCEBRP/ODI - abril 2022 Pigina 12

Revisa que la documentacion cumpla los requisitos exigidos segin el Formulario
# 5 y el Formulario # 7. Revisa que todos los aspectos verificados por los
inspectores estén correctos y que ha presentado la informacion requerida.
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+ Realiza el “Cierre de Plano” con su respectivo sello, en el cual se coloca el
numero del Anteproyecto (si aplica) y firma en cada uno de los planos.

< : )Recegtor

¢ Almacena los planos originales para ser entregados al usuario.
+ Procede archivar el expediente.
Coloca en el cesto que indica que los planos revisados y que seran retirados por

el Personal del Municipio de Panama para que realice la respectiva entrega. (Ver
Nota N°5).

NOTA (5): Los planos son entregados al solicitante cuando se trata de una solicitud que
proceda de cualquier Municipio, excepto en el Municipio de Panama.

NOTA (6): Los planos revisados y registrados seran vélidos por un periodo de 3 {tres) afios.
NQOTA (7): Todo plano que requiera ser revalidado debera presentar un nuevo analisis de

anteproyecto (si aplica) y se deberan realizar los pagos respectivos por cada uno de estos
servicios.

BCBRP/ODI - abri] 2022 P4gina 13
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FORMULARIO # 1 - FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD

PORMULARID L ~ VEASACN 3

b

de

Coronel

Director Gemeral
Benemerite Cwerpo de Bomberos de Iy Repablica de P.

Respetade Sedor

Por este d:a Yo, con cédula de idemridad
P i N* . v Hoemcia de idoneidsd expedida por la junta
Té de Ingevieria y A [ )
Solirita, - #f coal deseribro a continnacién:

Nombre del Proyesm

Fincal(s) o Foliofs) Realfas):

Nombra: Telefones

Firmea del Prop o 3 Legal:

SELLO Y vEaMA DE PROFESIORAL IONEQ

Alrercamentn, ( 1

BCBRP/ODI - abril 2022
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FORMULARIO # 5 - REQUISITOS PARA REVISION DE PLANOS
FORMULARIO #5 — VERSION 3

Benemérito Cuerpo da Bomberos de la Repablica de Panamd
Direccion Nacional de Seguridad, Prevencion e imvestigacion de Incendios

REQUISITOS PARA REVISION DE PLANOS No.

pee Y

No. Anteproyecto

REQUISITOS REVISIO REVISIONZ

Formulario Unico de Solicitud

Un Juego de planas en ariginal en hojas tamafio 2' x3' minimo en

papel albanene, debe contar con (a firma y sello original det

Arguitecto respongable del Proyecto, dependiendo deltipo de

Proyectc debe contar con la firma y sello dal Profesional lddneo de

cada disciplina que apliqua,

Copia del Anteproyecto revisado por el Benemérito Cuerpo de Bomberas
de la Repdhlica de Panama (Si aplica)

Hoja de Contral de Recorndo de Plano revisado (Para el Municipio gue
aplique)

El profesional idéneo debe estar Paz ¥ Salvo can la institucidn
{Se revisa cuando entrega la documentacién).

Pago de la tarifa por ol servicio (Debe solicitarta volante de pago
del servicio emitido porla recaudadara antes ds ir al banca).

*OBSERVACION: ES OBLIGACION DEL USUARKC PRESENTAR LA DOCUMENTACIGN COMPLETA Y
ENCONTRARSE PAZ Y SALVO (NO TENER NINGUNA MULTA} CON EI. BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA REPUBLICA DE PANAMA, DE LO CONTRARIO NO SERA ACEPTADA LA DOCUMENTACION.

Nota: Para presertiaciones en |2 plataforima digital enel momento que la tenga disponible el BCBRP, Ios archivas
deben ser presentados en formato de Documento Portatil (PDF) con tamaiio de no més de 20MB.

Notas:

£

ESeaa——01 oo . . " .. —————————+ __________________________ _— ________
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FORMULARIO # 6 ~ CONTROL DE TRAMITE

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE

LA REPUBLICA DE PANAMA
Selicitud No.
CONTROL DE TRAMITE
ANTEPROYECTO[] PLANOS [] CONSTRUCCION[ ] OCUPACION[]
Profesional
Provecto
Fecha de entrada
Horade entrada
Teléfono,/Celular
Correo

BCBRP/OD! - abril 2022
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No. 29550-A

FORMULARIO # 7 — CONTROL DE RECORRIDO DE PLANO

VISTY DMYROONY T30 Pl

VEIVHVORAVROENG 13d vidalg

VISTYNY QMY N0 NN T30 YW l) _
%

VIHEHOTE NODDEE

VORIEIH HO203S
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VIAYNYd 30 YINENd3Y ¥1 30 SOY38W0T 30 Qd¥anD O._.Ewﬁuzmmg

OMvEILOud
LU I P
WIONITEON
TYROBIIOHD

SONYH 33 OGIHRO23Y 3% TOVINGD

OUPATEEIANY 30 o8

GETADN S HFUTHIOTL T

VYGOHCY V¥ Idvid

ONE A Oa,

ouig 20 ‘0N
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VOLANTE # 2 - REQUISITOS PARA REVISION DE PLANOS

Benemérito Cuerpo e Bomberos de ia RepGblica de Panamé

Direcciton Nacional de Seguridad, Prevenciton e Investigacion de incendios

REQUISITOS PARA REVISIONDE PLANOS

REQUISITOS

Formulanio Unico de Solicitud

Ur: Juego de planos en original en hojas tamafio 2' ¥ 3* rninimo en
papel albanens, debe contar con la firma y sello onginal del
Arquitecto responsable del Proyecto, dependisndo del tipo de
Proyecto debe contar conla firma y sello del Profesional Idéneo de
cada disciplina que apligue.

Copia del Anteprayectn ravisado por el Banemérito Cuerpo de Bomberos dela
Republica de Panama (Si aplica)

Hoja de Conirol de Recomido de Plano revisado (Para el Municipio que aplique)

El profesional idoneo debe estar Paz y Salvo con la institucion
{Se revisa cuando entrega |la documentacifin).

Pago dela tarifa por el servicio (Debe solicitarla yolanie de pago
del servicio emitido porla recaudadora antes de ir al banco).

BCBRP/ODI - abril 2022

"OBSERVACION: ES OBLIGACION DEL USUARIO PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA Y
ENCONTRARSE PAZ Y SALVO {NO TENER NINGUNA MULTA} CON EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA REPUBLICA DE PANAMA, DE 1.0 CONTRARIO NO SERA ACEPTADA LA DOCURMENTACION.

Nota: Para presentacionas en Ia plstaforma digital en el momento que latenga disponible o BCBRP, los archivas
deheh ser presentadas en formato de Documento Portdtil {PDF) con tamafio de no més de 20MB.
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GUIA PARA REVISION DE PLANOS
Seccién de Seguridad No. Plano No. Anteproyecto

REVISICN DE S§EGURIDAD

PUNTOS A REVISAR

OBSERVACIONES

Memorial en unahoja 8 %2 ™ x 14" dinigido al Director General del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Replblica de Panama

Copia de Is resolucién de anteproyvecio (Bamberos).

El disefic debe ser sellado y firmado por un profesional idfneo legalmente
autorizado y hahilitade para disefiar y elaborar planos, Ley 15 de 26 de Enero de
1959

Puertes Cortafuego (Ref. RSH segiin requerimientos de Capitulos de Ocupacidn)

lluminacitn de Emergencia (Ref. RSH Seccion 7.9 y segiin Capitulos de
Ocupacién).

Medios de Egreso y Sefializacién (Ref. RSH Seccidn 7.9 y segiin Capitulos
de Ocupaci6n).

Escaleras (Ref. RSH Seccidn 7.2.2 y segin Capftulos de Ocupacién).

Abatimiento de Puertas (Ref. RSH Seccidn 7.2.1.4 y segiin Capitulos de
Ocupacién).

Hidrantes ubicados como sigue;

t.  Para residencias unifamiliares y bifamiliares, hidrantes a no més de 150
metros del punto més cetcano de las residencias, y distancia mAxima enire
hidrantes de 240 metros.

2. Paraotros proyectos, hidrantes a no a no méis de 122 metros del punto més
cercano del edificio, v distancia méxima entre hidrantes de 152metros.

Accesos para bomberos con un ancho sin obstrucciones minimo de 20 pies (6.1
mettusg ¥ un espacio vertical sin obstrucciones no menor de 13 pies (4.1
metros

Extintores (Ref, REH Seccitn 9.7.4.1 y segin Capitulos de Ocupacién).

Estacién Central de Control (Ref. RSH Seccién 11.8)

Estructuras Histéricas (Ref, RSH Capitulo 5. Ver recomendaciones de
NFPA-914).

Acceeso al Cuerpo de Bomberos (Ref, Manual de Requisitos para la Revisién de
Planos del MOFP).

NOTAS

Seccibn de Gas LP

REVISION DE GAS LP

PUNTOS A REVISAR

OBSERVACIONES

Fl disefio debe ser sellado y firmado por un profesional id6neo legalmente
autorizado y habilitado para disefiar y elaborar planos. Ley 15 de 26 de Enero de
1939

Indicar posicién del cilindro (Ref. GLP, NFPA-58 Seccidn 6.2)

Indicar distancia de separacién entre cilindros (Ref, GLP, NFPA-58
Seccién §.3)

Indicar tipo de material para tuberfa y Accesorios los recipientes o cilindros,
métodos de instalacion aéreo o soterrados. No se permite 1a ubicacion de
cilindros en sétanos, ni bajo el suelo natural expuesto.

Las vélvulas de control para las estufas posicién adecuada aun costado de
la estufa con una separacién minima de 0.30 metros de la misma, en
lugar accesible, y lasalida a una altura minima de 1.20 metros del nivel
piso terminado,

Instalacion de tuberias de gas soterradas, tuberia en piso (Ref. GLP,

NFPA-54)

¢

d{ BCBRP/ODI - abril 2022

Pagina 19



No. 29550-A Gaceta Oficial Digital, jueves 02 de junio de 2022 39

Tuberias de sistemas NO deben instalarse en medios de egreso (Ref.
RSH Articulc 8.7.3.2)

Anexo 1 Separacién de los recipientes { Ref. GLP, NFPA-58 Anexo |, Fig.
Lla, FIG. Llb, FIG. 11¢)

Indicar sistema en planta ¢ isométrico del sistema de gas.

Sello y firma del profesional idéneo.

NOTAS

Sistema Hiimedo Contra Incendios/Rociadores

e e
REVISION DE SISTEMA HUMEDO CONTRA INCENDIO / ROCIADORES

(Ref. RSH, RSR y RBE )
PUNTOS A REVISAR OBSERVACIONES

El diseflo debe ser sellado y firmado por un profesional idéneo
legalmente auterizado y habilitado para disefiar y elaborar planos.
Ley 15 de 26 de Encro de 1959

Indicar si la edificacidn requiere sistema de rociadores contra
incendio, tipo de sistema, criterio de disefio (clasificacién de
riesgo, densidad de descarga minima por rociador y drea de
célculo), demanda del sistema (Flujo ¥ Presién Residual),
especificar rociadores y material a utilizar.

Indicar si la edificacién requiere sistema de mangueras de
incendio, tipo de sistema, criterio de disefio, demanda del sistema
(Flujo v Presién Residual) v especificar tipo de material a utilizar.
Indicar ubicacién de los cuartos de bombas de incendio (Ref. RBE
Seceitn 5.12)

Indicar almacenamiento de agua para sistemas contra incendios.
Indicar tipo y capacidad de sistema de bombas de incendios
Incluir plantas con disefio del sistema y seccidn tipica

Sello y firma del profesional Idéneo
NOTAS

Sistemas de Combustible

REVISION DE ESTACION ES DE COMBUSTIBLE (Ref. RSH)
PUNTOS A REVISAR OBSERVACIONES

El disefio debe ser sellado y firmado por un profesional idéneo
legalmente autorizado y habilitado para disefiar y elaborar planos.
Ley 15 de 26 de Enerc de 1959

Indicar posicién de los tanques (RSH, NFPA-30 Art. - 4.3,3.3).
Indicar uberias de venteo de los tanques

Capacidad de los tanques por estacion no debe superar los 60,000
gls y la capacidad méxima por tanque 15,000 gls. (RSH, NFPA-30
Tabla 4.3.2.4)

%
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La posicién de los tanques de almacenamiento para las estaciones
permanentes serd siempre saterrada para combustible Clase 1

Indicar tuberia de distribucion

Los tanques aéreos deben contar ¢on noria de contencién a 110% de
la capacidad.

Medidas de seguridad (RSH, NFPA-30 Art. 5.2,6)

Planta ¢on rayado del sistema e isométrico de tuberias

Sello y firma del profesional idéneo

NOTAS

Sistema Eléctrico y Alarma

R = REYISADO, P=PENDIENTE, NfAsNO APLICA

ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM | DESCRIPCION A REVISAR ACCION | OBSERVACIONES
1 Punto de conaxitn con ta EDE
2 Tipo e Acometida (aerea o solenada)
3 Punto de entrega y canexion entre EDE y clisnte
4 Medicicn Directa o indirecta
3 Mediofs) de desconexion
MEDICION Y MEDIO{E) DE DESCONEX}ON
TEM | DESCRIPCION A REVISAR ¢ DBESERVACIONES
1 Medicion Directa ¢ Indirecta debesa cumpie con ASEF/EDELITIA/RIE
b3 Medio{g) de desconexion debera cumpir JTIARIE
3 Puesta a Tierra debsra cumplir RIE
CONTEMDO
ITEM | DESCRIPCION A REVISAR c OBSERVACIONES
1 Linderos, linea de prapiedad, linsa de construccion
2 Notas Generates del Sistema de Electricidad
3 Simbologia
4 Piantas del Sistema Eléctrico
5 Detalle del Cuarto Eléctrico Ampliado
[} Diagrama Esquematico Eléctrico con tamafio y lipo de conductores, tuberias y protecciones
Identifcados
7 Resumen de Carga
8 Fangles y Tableros del Disefio
9 Pairones de Referancia EDE
10 Malla de tierra{ De plasmario el disefiador)
1" Generador de Emergencia o sistemas de Emengencia (De plasmario el disefador)
12 Sistema de Pararrayo {De reguerirse)

@&Q BCBRP/ODI - abril 2022
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ARTICULOS GENERALES
TEM | DESCRIPCION A REVISAR [ OBSERVACIONES

1 Et disefho eléctrics debe ser veriicado, corragido, sallado y rmado por un profasional iddneo
legalmeants autorizado y habiliteds pera disefiar y elaborar planos. Ley 15 de 26 de Enere de
1859
2 El Rincionario de! BCBRF que revisa of disefio eléciico debe ser un profesional idhneo
legaiments autorizade y hatilitado para disefiar y eiahorar planos. Ley 15 de 26 de Enero de
1959

3 Veiificar Calibre de los conductores de acometida, puesta a fierrs principal, sistema de
groniaje mtemo y calibres de conductores en general. Usar tablas ASEPIRIE

4 Verificar Callbre y amafio de conducle pars conduciores de acometida, puesta a tiema
principal, sistema de groniaje infemo y callbres de conductares en general. Usar tablas
ASEPRIE

3 Verificar lugares de uso de les intemuptores fipo AFC

4 Verificar lugares de uso d& o3 fomacomientes ipo GFCI y de tepas de tomacomiantes para
exteriones

ALARMA DE INCENDIOS
MEM | DESCRIFCION A REVISAR [ OBSERVACIONES

1 El digefin del sistama de alarma de incendiosdebe ser vedlicade, comegitio, sellado y fimado
por un profesional Idones legalments autorzado y habilitade para disefiar v elaborar plancs.
Lay 15 de 26 de Eneto de 1959,

2 El funciorano del BCBRP que revisa el disefo del sistema de slarma de incendios debe sar
un prafesional idoneo [egalmente autorizado y habilitado para disefiar y elaborar planos. Ley
15 de 26 de Enara de 1550

Verificar Plantas del Sistema de Alzima de Incendios. RAI
Simbologla. RAI
‘Verificar Diagrama Esquemético del Sistemas. RAI

Verificar Circuitos de alimentasion eléctrica do dispasitivos y paneles dal sistoma de alarma
tle incendics. RAI-RIE

R T I )

* Aplican las resoluciones complementarias, asi como sdopciones de ediciones més recientes de normas NFPA
para cada reglamento de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

**OBSERVACIONES:

- ES OBLIGACION DEL USUARIO PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA Y ENCONTRARSE
PAZ Y SALVO (NO TENER NINGUNA MULTA) CON EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA
REPUBLICA DE PANAMA, DE LO CONTRARIO NO SERA ACEPTADA LA DOCUMENTACION.

- LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS QUE PRESENTAN UN PLANO CONSTRUCTIVO SERAN
RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACION SUMINISTRADA, INCLUYENDO EL
DERIDQ CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EN LA REPUBLICA DE
PANAMA AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA SQOLICITUD DE ANTEPROYECTO O DE LA
SOLICITUD DE REVISION DE PLANOS, LO QUE OCURRA PRIMERO.
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d—P @ BCBRP/ODI - abril 2022 Pégina 22



